
15,0 m

Bohr-ø mind. 1200 mm

Bohr-ø  mind. 1100 mm

Dichtschirm

Standrohr NW 1200 mm

64 m Sperrrohr
NW 800 mm, 10 mm WSt

Bohr-ø 700 mm

22 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

15 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

2 m Sumpfrohr mit Boden
DN 400, V2A

4 m Vollrohr DN400, V2A

68 m Vollrohr DN400, V2A

Dämmer

Dämmer

Filterkies
Quarz ltersand 3,15-5 mm
alt. Quarzkugeln 2-3 mm

Filterkies
Quarzkugeln 1,5-2 mm

66 m Peilrohr, DN 50
davon 10 m als Filterrohr

114,0 m

112,0 m

67,0 m

15,0 m

86,0 m

71,0 m

90,0 m

GOK = rd. 466 m NN

Endtiefe HB

B7

15,0 m

Bohr-ø mind. 1200 mm

Bohr-ø  mind. 1100 mm

Dichtschirm

Standrohr NW 1200 mm

56 m Sperrrohr
NW 800 mm, 10 mm WSt

Bohr-ø 700 mm

22 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

15 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

2 m Sumpfrohr mit Boden
DN 400, V2A

4 m Vollrohr DN400, V2A

60 m Vollrohr DN400, V2A

Dämmer

Dämmer

Filterkies
Quarz ltersand 3,15-5 mm
alt. Quarzkugeln 2-3 mm

Filterkies
Quarzkugeln 1,5-2 mm

50 m Peilrohr, DN 50
davon 10 m als Filterrohr

103,0 m

101,0 m

56,0 m

15,0 m

75,0 m

60,0 m

79,0 m

GOK = rd. 455 m NN

Endtiefe HB

B6

Bohr-ø mind. 1200 mm

Bohr-ø  mind. 1100 mm

Dichtschirm

Standrohr NW 1200 mm

48 m Sperrrohr
NW 800 mm, 10 mm WSt

Bohr-ø 700 mm

22 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

15 m Filterrohr DN400
Wickeldraht lter, V2A
Schlitzweite 1 mm

2 m Sumpfrohr mit Boden
DN 400, V2A

4 m Vollrohr DN400, V2A

52 m Vollrohr DN400, V2A

Dämmer

Dämmer

Filterkies
Quarz ltersand 3,15-5 mm
alt. Quarzkugeln 2-3 mm

Filterkies
Quarzkugeln 1,5-2 mm

50 m Peilrohr, DN 50
davon 10 m als Filterrohr

95,0 m

93,0 m

48,0 m

15,0 m

67,0 m

52,0 m

71,0 m

GOK = rd. 447 m NN

Endtiefe HB

B5

Fein- bis Mittelkies, 
sandig

Feinkies, 

Feinkies,

Feinkies,

Feinsand

Feinsand

Feinsand

Feinsand

Ton

Ton

Feinkies

Feinkies

Feinkies

Feinsand

Feinsand

Feinsand,
tonig, schlu g

Endtiefe VB

Schlu , feinsandig

Ton, schlu g 

Ton, schlu g 

Ton, schlu g 

14,0 m

22,0 m
23,0 m

27,0 m

43,0 m
44,0 m

46,0 m
47,0 m
48,0 m

68,0 m

71,0 m
72,0 m

74,0 m

78,0 m
79,0 m

93,0 m

97,0 m

99,0 m

16,0 m

18,0 m

RwSp: 28,2 m u.GOK

GOK = rd. 447 m NN

Prognose: 
s = rd. 10 m u.RwSp
bei = 45 l/s

maximale
Absenkung

450 m

430 m

410 m

390 m

400 m

370 m

350 m

470 m
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1:20 / 1:500 Anlage 2:
Schichtenverzeichnis und Aus-
bauvorschlag

354 m NN

399 m NN

ca. 8 m

ca. 11 m


